VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. &
sidlo: Sobéicka 820/156, Lesnd, 638 00 Brno s =
Vodohospodafrské laboratofe, Pracovi§té Brno 'I@C 4

Sobé&Sicka 151, Lesnd, 638 00 Brno, tel: 545 532 442 L 1249

ZkuSebni laboratof & 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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Protokol o zkouskach ¢. 12113/ BP1/ 16
Cislo vzorku : 4119/BP1/16

Misto a bod odbéru :Kufim - Blanenska €.257, Energetika - Hala Helan Datum a ¢as odbéru :8.11.2016  8:10
kuchyné dfez Datum a éas pfijmu : 8.11.2016  11:33

Zadavatel : ENERGETIKA KURIM, a.s., Stefanikova 41, &.p.110, Brmo 2, 602

00 Odebral : Zamecénik J., Mgr., Chemik analytik
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbé&r vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-16, CSN EN

ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Upiny rozbor dle vyhl. & 252/2004 Sb. Protokol o odbéru : 7318 /BP1/ 16
Datum ukonceni zkousek : 18.11.2016

Mikrobiologické a biologicks ul tele
| Zkouska Jednotka | Vysledek Limit Identifikace zkousky
| Escherichia coli KT.1/100ml 0 0 (NMH) |SOP &13/2013/l1 (ESN EN ISO 9308-1)
| Koliformn{ hakterie KT.1/100ml 1] 0 (MH) |sOP &13/2013/iit (CSN EN ISQ 9308-1)
| Pacty kolonii pfi 36°C KT.J/ml 0 40 (DH) |SOP &16/2013/11 (CSN EN ISO 6222)
| Pocty kolonii pfi 22°C KT.)/ml 0 200 (DH) |soP & 16/2013/M1 (ESN EN ISO 6222)
 Intestinalni enterokoky KT.1/100m} 0 0 (NMH) | SOP & 152013/l (SSN EN ISQ 7899-2)
Mikroskopicky obraz - celkovy pocet jedinci/ml 0 50 (MH) | SOP &. 2012014/l (SSN 75 7712)
| organizmi
| Mikroskopicky obraz - Zivé organizmy | jedinci/ml 0 0__(MH) | SOP & 2012014/l (SN 75 7712)
Mikroskopicky obraz - abioseston % <1 10 (MH) | SOP &.19/2014/1 (ESN 75 7713)
Mikroskopicky obraz - abic t anorganické castice
| Atrazin ugl <0,010 0,10 (NMH) | wvvhowuje |sop &67 (CSN EN ISO 10695)
| Cyanazin g/t <0,050 010 (NMH) | vyhowije |SOP &67(CSNEN (SO 10695)
| Hexazinon gl <0,010 010 (NMH) | wyhowuje |sop 67 (GSNEN ISO 10695)
| Chlorpyrifos ugll <0,010 010 (NMH) | wyhowije |SOP .67 (CSNEN IS 10695)
| Chlortoluron ugll <0,050 010 (NMH) | vyhowuje |SOP &.67(CSN EN ISO 10695)
| |soproturon ugfl <0,050 010 (NMH) | wwhowije |sOP&67 (CSNENISO 10895)
 Metazachlor ugll <0,020 010 (NMH) | vyhovuje |SOP &67 (GSN ENISQ 10695)
 Pesticidni Iatky celkem ugll <0,100 050 (NMH) | vyhovuje |dopoZetsumy
| Simazin ug/l <0,010 010 (NMH) | vyhowuje |SOP 67 (CSNEN ISO 10695)
| Terbuthylazin Hgll <0,010 010 (NMH) | vyhowuje |SOP 67 (SN ENISO 10695)
Metolachlor ugll <0,050 010 (NMH) | wyhowije |sop 67 (GSNEN ISO 10695)
| Alachlor ugll <0,050 0.10__(NMH) | vyhowije |SOP .67 (ESNENISQ 10695)
| Acetochlor ug/l <0,050 010 (NMH) | vyhowije |SOP&67 (CSNEN ISO 10695)
| Dimethenamid - P ugll <0,030 010 (NMH) | whowije _|SOP 67 (GSN ENISO 10695)
| Epoxikonazol ugll <0,030 010 _(NMH) | _wyhowje [|SOP 67 (GSN EN ISO 10695)
| Fenpropimorf ug/ <0,030 0,10__ (NMH)_ ! vyhovuje !sOP .67 (CSN EN ISO 10695)
| Pendimethalin ugll <0,030 010 (NMH) | wyhowuje |SOP .67 (ESN ENISQ 10695)
| Prochloraz ugll <0,030 010 (NMH) | whowije 1SOP 67 (CSN ENISO 10695)
| Spiroxamin ugil <0,030 010 (NMH) | vyhowije |sop &7 (GSN ENISO 10695)
| Tebukonazol ugi <0,030 010 (NMH) | wyhowuje |SOP &67 (CSNEN ISO 10695)
i ug/l <0,030 0,10 (NMH) | wyhowuje [SOP &67 (ESN ENISO 10685)
Acetochlor ESA ugh <0,025 01  (NMH) | vyhowije |SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Acetochlor OA ugfl <0,025 0,1  (NMH) | vyhowuje |SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Alachlor ESA pgh 0,046 +30% 1 (NMH) | vyhowvuje | SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Metazachlor ESA ugfl 0,097 +30% 5 (NMH) | wyhowuje | SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
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Metolachlor ESA ug/ 0,220 +30% 6 (NMH) | vyhowuje | SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Metolachlor OA pgh 0,062 +30% 6 (NMH) | vyhowuje |SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Alachlor OA pall <0,025 1 (NMH) | wyhowuje | SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Metazachlor OA pg/ 0,055 +30% 5 (NMH) | vyhowuje  |SOP OV 341.02 (Cliquid Software four s
Routine Analysis Version 3.0 PN 1037538)
Konduktivita mS/m 84,0 2% 125 (MH) | vyhowuje | SOP & 26/2015/Il (névod firmy Themmo
Scientific)
Antimon ugi 0,03 +10% 50 (MNH) | whowje |SOP & 18A/2013/ (GSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Arsen ugi 0,2 +10% 10 (NMH) | whowuje |SOP & 18A/2013/i (BSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Chrom ugh <0,3 50  (NMH) | whovuje |SOP & 18A/2013/1 (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Kadmium ugh <0,01 50  (NMH) | vyhowuje |SOP &. 18A2013/1I (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method §020)
Meéd pafl 5,0 +10% 1000 (NMH) | vyhowje |SOP & 18A2013/11 (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Nikl uall 1,8 +10% 20  (NMH) | vyhowuje |SOP &. 18A/2013/I1l (GSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Olovo ugi <0,3 10 (NMH) | vyhowuje [SOP & 18A/2013/l (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Rtut pgll <0,05 1.0 (NMH) | vyhowije |SOP &29(ESN 75 7440)
Selen pgfl <0,5 10 (NMH) | wyhowuje  |SOP &. 18A2013/1 (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Sodik mgf 26,3 +10% 200 (MH) | wyhowuje  |SOP &. 18A/2013/1ll (GSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)
Bor mg/l 0,0434 +15% 1,0 (NMH) | wyhowuje |SOP&. 18A2013/ (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020}
 Benzo(a)pyren ugll <0,001 0,010 (NMH) | vyhovuje 1SOP £37 A(CSN 75 7554)
Polycyklické aromatické pg/ <0,010 0,10 (NMH) | whowuje |[SOP&.37 A(ESN 75 7554)
| uhlovodiky
Chlor volny* mg/l 0,02 +16 % 0,30  (MH) | whowuje |SOP &.4/2013/m1 (CSN EN ISO 7393-2, névod | *
firny MERCK, HACH LANGE, Hanna
Instruments)
| Teplota vody* °C_ 13,2 2% 80-12,0 (DH SOP £.7/2013/1l (CSN 75 7342) *
Tetrachlorethen uafl <0,2 10 (NMH) | whovuje [SOP &.36(CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO
15680)
Trichlorethen uafl <0,2 10 (NMH) | wyhowuje |SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO
15680)
Dichlorethan uall <0,1 30 (NMH) | whowije |SOP&.36(CSNEN ISO 10301, CSN EN ISO
156R0)
Trihalometany pafl 68,3 +20% 100  (NMH) | wyhowuje |SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO
15680)
Trichlormethan ugh 18,6 +20% 30 (MH) | whowuje |sOP¢.36 (CSN EN ISO 10301, CSNEN ISO
15680)
Benzen uafl <0,1 1,0  (NMH) | vyhowje |SOP&.36(CSN EN ISO 10301, GSN ENISO
15680}
| Pach stupeft 0 2 (MH) | wwhowije | SOP &, 5/2013/1(CSN EN 1622, TNV 757340
Chut stuped 0 2 (MH) | wwhowije [SOP& 520130 (CSN EN 1622 TNV 75734
Chloritany ugh <3,0 200 (MH) | wyhowuje  |SOP & 2201211 (GSN EN iSO 10304-1, GSN
EN IS0 10304-4, SN EN SO 15061)
pH 7,2 0,2 6,5-9,5 (MH)| vyhowuje |SOP &.27/20105/ll (névod firmy Thermo
Scientific)
Barva mg/l Pt 8 +20% 20 (MH) | vyhowuje |SOP &. 36/2015/ll (navod firmy Thermo
Scientific)
| Zakal ZFt <0,5 5 (MH) | whowije |SOP & 44201501 (GSN EN ISO 7027)
Dusitany mg/l <0,05 0,50 (NMH) | wyhowuje |SOP & 31/2015/ (naved firmy Thermo

Scientific)
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L Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota | Limit | Hodnoceni lldentifikace zkougky

Amonné ionty mg/l <0,02 050  (MH) | whowuje |SOP &.29/2015/l (névod firmy Thermo
Scientific)

Fluoridy mg/l 0,26 +10% 1,6  (NMH) | vyhovuje |SOP &. 2/2012/l (CSN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, ESN EN ISO 15061)

Dusiénany mgfl 2,69 +10% 50,0 (NMH) | vyhowuje |SOP &.30/2015/l (névod firmy Thermo
Scientific)

em mgll 1,8 +13% 3.0 (MH) | wwhowuje S0P &40/2015M(ESN EN ISO B467)

Zelezo mgfl 0,196 +10% 020  (MH) o SOP &. 18A/2013/11 (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)

Mangan mg/l 0,042 +10% 0,050 (MH) | vyhowuje |SOP&. 18A2013/II({ESN EN ISO 17294-2,
FPA Methad 6020)

Hiinik mg/l <0,001 0,20 (MH) | whowuje |SOP & 18A/2013/ (GSN EN 1SO 17294-2,
EPA Method 6020}

Vapnik a hofcik mmolfl 3,71 +10% 2,0-3,5 (DH) SOP &. 18A/2013/l (GSN EN 1SO 17294-2,
EPA Method 6020)

Vapnik mg/l 112 +10% 40-80 (DH) SOP &. 18A/2013/11l (GSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)

Hordik mgfi 22,6 £10% 20-30 (DH) SOP & 18A/2013/lll (GSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)

Chloridy mg/l 47,1 5% 100 (MH) | whowuje |SOP &. 33/2015/1ll (navod firmy Thermo
Scientific)

Sirany mg/l 100 +15% 250 (MH) | whowvuje | SOP &.34/2015/1l (navod firmy Thermo
Scientific)

| Kyanidy celkové mg/l <0,005 0050 (NMH) | vyhovuje |sSOP 24 (ESN 75 7415)

Bromiénany ug/ <3,0 10 (NMH) | whowje |SOP &. 22012/ (ESN EN ISO 10304-1, ESN

EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

* Zkousky provadéné v mist& odb&ru

8 Zkousky provadény akreditovanym subdodavatelem

Subdodavatel :  Zku$ebni laboratof £.1393 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Nejistota:Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hlading pravdé&podobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku.
Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou &. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Hodnoceni: Vyhowuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhowuji / nevyhowvuji hygienickému limitu.

*** - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkou&ku: pach, pach®, chut, chut*: stupei 0, 1, 2 - pfijatelny, stupei 3, 4, 5 - nepfijatelny
< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkoudenych pfedmétd. Bez plsemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 18.11.2016 Svestkova Jana Mgr.
Vedouci pracovisté
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